医用液氧站设备参数要求：
1、 资质要求：
1、 管道工程专业承包壹级
2、 机电安装工程施工总承包壹级
3、 中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）（压力容器）
4、 允许联合投标。

二、技术参数及要求：
（一）范围
1、 由中标公司在医院现有氧站位置更新液氧站部分设备，安装以下设备：汽化器、管路、汇流排及配件等（均为全新产品），气化流量应满足不少于500立方米/小时；
2、 单个汽化器占地面积不可大于1.3米×1.3米；
3、 改造管道应装有监控设备，须对储罐压力、液位进行监控，同时应对管道使用压力监控。
4、 满足24小时不间断供氧。


（二）、服务要求：
（1）提供方详细案设计和图纸。
（2）中标方负责设备的日常维护和监管，负责安全阀、压力表校验
（3）中标方负责设备的安全运行及维护等管理。
（4）故障或技术支持响应时间：2小时内到达现场，指定售后负责人。
（5）投标文件必须标明设备及配件等配置的资料。



